Regulamin wymiany grzejnikéw i przerobki instalacji c.o.

obowigzujgcy w SM ,, Gérnik” w Jaworznie

Niniejszy Regulamin dotyczy zasad wymiany i przebudowy instalacji centralnego ogrzewania

w zasobach Spotdzielni Mieszkaniowej,, Gornik” w Jaworznie.

Przy wymianie grzejnikow i przebudowie instalacji centralnego ogrzewania wewnatrz lokalu
mieszkalnego nalezy przestrzegac ponizszych warunkow:

§1
Modernizacja instalacji c.0. oraz wymiana grzejnikow w lokalu moze odbywac sie wytgcznie

poza  sezonem  grzewczym, w sezonie grzewczym tylko w  uzasadnionych

przypadkach wytgcznie przez pracownikow Spotdzielni Mieszkaniowej ,, Gornik” w Jaworznie.

§2
Niedopuszczalnym jest demontaz pojedynczych grzejnikdow w pomieszczeniach. Zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690,
z pOzniejszymi zmianami ) oraz projektem technicznym budynku, pomieszczenia w
mieszkaniu winny by¢ wyposazone w grzejniki centralnego ogrzewania zapewniajgce w nich
temperature +20 0 C, a w tazience +24°C przy obliczeniowej temp. zewnetrznej - 20 oc.

§3
Po uzyskaniu pisemnej zgody na planowane prace nalezy uzgodni¢ ich zakres oraz termin spuszczenia
wody z mistrzem ds. konserwacji.

§4
Prace zwigzane z przebudowsg instalacji c.o. w lokalu mieszkalnym oraz wymiana grzejnikow
moze zostac zlecona pracownikom Spétdzielni Mieszkaniowe] Gérnik” w Jaworznie.

§5
W przypadku zlecenia usfugi pracownikom Spdtdzielni Mieszkaniowej ,Gornik”
uzytkownikowi lokalu zostanie  wystawiona  faktura za ustuge  zgodnie
z obowigzujgcym cennikiem stanowigcym zatgcznik do niniejszego regulaminu.
« Wymiana grzejnika - (cena zawiera spuszczenie wody i utylizacje grzejnika)
= |stnieje mozliwos¢ dostarczenia przez SM ,Goérnik” grzejnikow firmy ,Korad”

lub ,Purmo” (aktualny cennik w zatgczeniu)

= Wykonanie przerobki instalacji c.o. —r-g, uzyte materiaty kalkulacja indywidualna.

§6
Dopuszcza sie mozliwos¢ zlecenia tych prac innemu podmiotowi zaakceptowanemu przez
stuzby techniczne Spoétdzielni Mieszkaniowej ,Goérnik” po przedstawieniu stosownych
kwalifikacji zawodowych i uprawnienn wykonawcy, pod warunkiem, iz po zakonczeniu robot
uzytkownik umozliwi pracownikom Spotdzielni Mieszkaniowej ,,Gérnik” wykonanie odbioru

technicznego wykonanych prac.



§7
W przypadku planowanej zmiany przebiegu instalacji centralnego ogrzewania w lokalu, jej
wymiana moze by¢ wykonywana wytgcznie w oparciu o projekt techniczny nowej instalacji
zaakceptowany przez pracownika — specjaliste dziatu serwisu cieptowniczego Spotdzielni
Mieszkaniowej , Gornik” .

§8
W przypadku wymiany grzejnikéw w lokalu dopuszcza sie montaz grzejnikow o mocy
grzewczej dobranej do pomieszczenia dla parametrow obliczeniowych: temperatura
zasilania i powrotu 90/70, moc odniesiona do powierzchni 100 W/ m?2.

§9
Przed zdemontowaniem grzejnikdw nalezy uzgodni¢ termin przetozenia podzielnikow ciepta
z dziatem serwisu ciepfowniczego Spétdzielni Mieszkaniowej ,Gornik”. Koszt demontazu
i ponownego montazu podzielnikow obciaza lokatora.

§ 10
Nowo montowane grzejniki muszg spetnia¢ przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2014 r. poz. 883). Z uwagi na obowigzujacy w Spotdzielni
Mieszkaniowej ,Gérnik” system rozliczenia zuzycia ciepta w oparciu o podzielniki

kosztow dopuszcza sie wytacznie montaz grzejnikéw zeliwnych lub stalowych.

§11
W przypadku koniecznosci wymiany zaworu termostatycznego nalezy zastosowac
urzadzenia firmy Honeywell lub innego producenta zaakceptowanego przez Spotdzielnig
Mieszkaniowa ,Gornik” o podobnych parametrach technicznych z uwzglednieniem
dotychczasowych nastaw.

§12

Nie dopuszcza sie montazu zaworow odcinajgcych na powrocie.

§13
W przypadku montazu grzejnikéw przez firme zewnetrzng zdemontowane grzejniki
uzytkownik utylizuje na wtasny koszt.

§14
Na wymienione grzejniki uzytkownik egzekwuje uprawnienia z tytutu gwarancji i rekojmi
producenta, a takze przejmuje odpowiedzialnos¢ za ewentualne szkody ,zalaniowe” wynikte
z wad fabrycznych grzejnikow.

§15
Zamontowane nowe grzejniki stanowig element statego wyposazenia lokalu i w przypadku sprzedazy
lokalu nie podlegajg refundacji, nie mozna ich zdemontowac i zabrac.

§16
Zakoriczenie robdt  instalacyjnych uzytkownik zobowigzany jest zgtosi¢ —pisemnie

w terminie do 7 dni od daty ich zakoriczenia, celem dokonania protokolarnego odbioru.



§17
Wymiana grzejnikdw i prace zwigzane z przebudowa instalacji zgioszone przez
uzytkownika wykonywane sa na jego koszt.

§18
W przypadku wymiany grzejnikéw przez firme zewnetrzng SM ,, Gornik”  wystawi
uzytkownikowi lokalu fakture za ustuge spuszczenia wody zeztadu, zgodnie
z obowigzujgcym w Spétdzielni Mieszkaniowej ,Gornik” cennikiem wg n/w stawek :
= dla budynkdéw do 5 kondygnacji — zgodnie z obowigzujgcym cennikiem
« dla budynkow powyzej 5 kondygnacji — zgodnie z obowigzujgcym cennikiem

(obowigzujgcy cennik w zatgcznik nr 1)

§ 19
Ustuga zostanie wykonana na podstawie zawartej umowy pomiedzy Spotdzielnig
Mieszkaniowg ,, Gérnik” a lokatorem.

§ 20
Ptatno$¢ za ustuge winna by¢ dokonana zgodnie z wystawiong fakturg facznie z optatami
za uzywanie lokalu mieszkaniowego. Istnieje mozliwo$¢ uiszczenia optaty za ustuge

maksymalnie w trzech ratach, na postawie indywidualnej decyzji Zarzadu Spétdzielni.

§21
Niniejszy Regulamin zostat uchwalony przez Rade Nadzorczg w dniuz.‘?_.e%zMBUchwaia nr
F2/46/%82 moca obowiazujacy od dnia uchwalenia.
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Zatacznik nr 1

Lp. Rodzaj ustugi Jedn. Cena netto Cena brutto Zakres prac
1 Spuszczenie i ponowne PLN Do 5 kondygnacji — 25 PLN Spuszczenie
uzupetnienie wody w Powyzej 5 kondygnacji — 50 PLN wody, kontrola
instalacji centralnego wykonanych prac,
ogrzewania ponowne
napetnienie
instalacji
2 Wymiana grzejnika PLN - 150 PLN Jak pozycja 1,
demontaz
grzejnika,
wymiana
wieszakdw,
przygotowanie
gatazek, montaz
nowego grzejnika
3 Przerdbka instalacji PLN - 50 PLN/r-g Indywidualne
centralnego ogrzewania Indywidualna wycena ustalenie zakresu
potrzebnych materiatéw prac
1. Podane stawki optat obejmujg roboty wykonywane poza zakresem konserwacji zleconej.
2. Podane stawki obejmujg wszystkie materiaty pomocnicze tj. uszczelki, gazy spawalnicze
itd. oraz koszty dojazdu.
3. W przypadku uzycia materiatdow specjalnych do ceny ustugi zostang doliczone koszty
materiatow powiekszone o 10% kosztow zakupu.
4. Spétdzielnia Mieszkaniowa ,Gornik” moze odmowi¢ wykonania zlecenia w przypadku:

trwania sezonu grzewczego

gdy proponowana zmiana w instalacji jest niezgodna z przyjetymi rozwigzaniami

technicznymi

innymi trudnosciami ustalonymi w czasie wizji ( np. koniecznos$¢ rozkucia scian,

usuniecia kafelek itd.)

zakres prac odbiega od zakresu przyjetego dla robodt zryczattowanych (roboty bardzo

nietypowe i pracochtonne rozliczane kosztorysem powykonawczym)

5. Ustugi $wiadczone przez Spoétdzielnie Mieszkaniowa ,Gornik” bedg rozliczane w oparciu

o obowigzujacy cennik.




Aneks nr 1 z dnia 05.07.2018r.
do Regulamin wymiany grzejnikéw i przerébki instalacji c.o.

obowigzujacy w SM ,, Gérnik” w Jaworznie

&1

Zmienia sie zapis zatgcznika nr 1 niniejszego Regulaminu z:

Lp. Rodzaj ustugi Jedn. Cena netto Cena brutto Zakres prac

Spuszczenie

1 Spuszczenie i ponowne Do 5 kondygnacji — 25 PLN wody, kontrola
uzupetnienie wody w PLN | Powyzej 5 kondygnacji - wykonanych
prac, ponowne
instalacji centralnego 50 PLN napetnienie
ogrzewania instalacji

Jak pozycja 1,

2 Wymiana grzejnika PLN -150 PLN demontaz
grzejnika,
wymiana
wieszakow,
przygotowanie
gatazek, montaz
nowego grzejnika

Indywidualne
ustalenie zakresu
centralnego Indywidualna wycena prac

3 Przerdbka instalacji PLN -50 PLN/r-g

ogrzewania potrzebnych materiatéw




na:

Lp. Rodzaj ustugi Jedn. Cena netto Zakres prac
1 Spuszczenie i ponowne PLN Do 5 kondygnacji — Spuszczenie wody, kontrola
uzupetnienie wody w 25 PLN wykonanych prac, ponowne
instalacji centralnego Powyzej 5 kondygnacji — napetnienie instalacji
ogrzewania 50 PLN
2 Wymiana grzejnika PLN - 150 PLN Jak pozycja 1, demontaz grzejnika,
wymiana wieszakdw, przygotowanie
gatazek, montaz nowego grzejnika
3 Przerébka instalacji PLN -50 PLN/r-g Indywidualne ustalenie zakresu prac
centralnego ogrzewania Indywidualna wycena
potrzebnych materiatlow
%

do ustug wskazanych dolicza sie podatek VAT.

§2

Pozostate zapisy Regulaminu pozostajg bez zmian.

§3

Niniejszy Aneks obowigzuje od dnia podpisania.
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